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Textfeld
Ausgebaute undichte Rohrstücke
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Textfeld
aus Trinkwasserhausanschluß,Umgehungsleitung Zählermessstrecke
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Textfeld
Rohrenden aus der Trinkwasserinstallation
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im Rohr keine auffallenden Veränderungen an der Rohrwandung erkennbar
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am Rohr außen keine Veränderungen erkennbar
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im Rohr keine auffallenden Veränderungen an der Rohrwandung erkennbar
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am Rohr außen keine Veränderungen erkennbar
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am Rohr außen keine Veränderungen erkennbar
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im Rohr keine auffallenden Veränderungen an der Rohrwandung erkennbar
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Verwendung von DIN/DVGW zugelassenen Materialien
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Verwendung von DIN/DVGW zugelassenen Materialien
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Rohrenden aus der Warmwasserinstallation

uwe
Linien

uwe
Textfeld
Kupferrohr 40 x 1,5 mm
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VdS und DIN/DVGW zugelassene Materialien verwendet
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mögliche Undichtigkeit durch Lochfraß 




