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uwe
Textfeld
Warmwasserzentrale, 2 Mischventile mit Mischstrecke,beide Mischventile müssen erneuert werden, einschließlich der Isolierung in der näheren Umgebung.
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Linien
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Textfeld
Mischventil:undichte Pressringverschraubung, Wasseraustritt,Mineralausfällungen und Korrosionsrückstände.Langsame Zerstörung der Metallisolation und der Armatur 
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